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LINEA ACQUE BIANCHE

LINEA ACQUE GRASSE

LINEA ACQUE NERE

LEGENDA IMPIANTO FOGNARIO

vecchio canale  roggia molini da dismettere e sdemanializzare

LINEA ACQUE PARCHEGGI

LINEA ACQUE PIAZZALI E VIABILITA'

TINCEA DISPERSIONE SUPERFICIALE SOTTOSUOLO

nuovo canale  roggia molini da eseguire

PARTICOLARE TRINCEA DRENANTE

stabilizzato

tessuto non tessuto

tubazione in cemento forato diam 100 cm

ghiaino pulito

terreno in natura ghiaioso

scarico attuale da sostituire

 nuovo scarico acque meteoriche
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tubazione in cls pesante  Ø  400
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canale di ventilazione piano

interrato

4.4 x 12= 52.8 MQ

canale di ventilazione piano

interrato

45 mq
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 aereazione a soffitto 2,0 mq

finestre a parete 4.4 x 19 = 83.6 MQ
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